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Biata Podlaska, dnia 13.04.2023 r.
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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 35/23

Nptyneto

\

z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia LeSna Podlaska

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 537) oraz § 3 ust. 1 1 § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017 r.,

poz. 2294) po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan wody

stwierdza

przydatno$é wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociggu

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07.04.2023 r., Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Bialej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badan wody nr: 133419/23/MAL
7 dnia 04.04.2023 r. oraz 133420/23/MAL z dnia 07.04.2023 r. Powyzsze badania wykonano
z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Les$na Podlaska zgodnie z harmonogramem kontroli
wewnetrznej na 2023 1.

Wyniki badan probek z dnia 13.03.2023 r. pobranych z punktéw monitoringowych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
e Lesna Podlaska ul. Bialska - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

e Witulin 24 - Remizo-$wietlica (punkt czerpalny),



wykazaly, ze woda w badanym zakresie spelnia wymagania okreslone w zalgczniku nr 1:
czg$¢ A - parametry mikrobiologiczne, czgs¢ B - parametry chemiczne oraz czgs¢ C - parametry
wskaznikowe, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

Badania wody zrealizowano w laboratorium posiadajgcym aktualne zatwierdzenie Inspekcji

Sanitarnej do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia oraz akredytacj¢ PCA.
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Sporzadzit: D.M.



